




Рисунок 3. Масштабное изображение конфигурации распыла огнетушащего порошка.

Рисунок 4. Замена поврежденного теплопроводного шнура или с истекшим сроком службы.



Приложение А

(справочное)

Рисунок 1. Устройство модуля «БУРАН-2,5-2С».
Первая цепь электрозапуска модуля – два проводника с белой изоляцией.
Вторая цепь электрозапуска модуля – два проводника с синей или черной изоляцией.

Рисунок 2. Крепление модуля:
а) Схема крепления модуля.
б) Координаты крепления модуля.
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