
2.1 Температура срабатывания извещателя устанавливается на объекте (подробнее см.раздел 7) 
в зависимости от температуры окружающей среды, приведенной в таблице 1. Заводская установка 
температуры срабатывания – 70 oС 

 
Таблица 1 

Температура среды, oС  Температура срабатывания, oС 

Условно нормальная Максимальная нормальная минимальное максимальное 

25 50 54 70 
35 60 64 76 
40 65 69 85 
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