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Схема подключения ИПА к С2000-КДЛ (С2000-СП2 вер1.01, С2000-АР2 исп.02)
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К1- Включение (выключение) питания ИПА
К2 - Сброс извещения о пожаре
В дежурном режиме оба реле должны быть включены 
(замкнуты перекидные контакты)

Rдоп 4,7кОм 5%

"Пожар", 
"Отключение вентиляции",
"Включение оповещения",
(3А, 250В)

"Необходимость 
обслуживания"

Rок 10к 5%


